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Geographical Area
(Map of South Tyrol)

A new settlement area with a o , & Area 3
construction volume of ca. “Casalova,,
350.000m° and ca. 950 flats applying

an innovative energy concept.
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CONCETTO ENERGETICO CASANOVA

)

OBIETTIVO 1

Riduzione dei consumi per
il riscaldamento invernale
e la produzione di a.c.s.

4

OBIETTIVO 2

4

MEZZO

Utilizzo razionale ed
efficace delle fonti
energetiche tradizionali

4

OBIETTIVO 3

Prescrizioni restrittive a
livello di singolo edificio

4

MEZ70

Ottimizzazione dello
sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili

Fonte: Studio Carlini

Ricerca di soluzioni
impiantistiche ad elevato
rendimento

4

MEZ7Z0

Individuazione della
soluzione impiantistica pin
efficace per la produzione

di a.c.s. attraverso
I’energia solare
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1. Elevati livelli di isolamento
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3. Una forma compatta dell’edificio

S/V=054 SV =051 B - =
= e - SV=6 SiV=3 SNV=2
i T “H | Fonte: Studio Carlini
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CONSUMO PRIMARIC PER IL RISCALDAMENTO INVERNALE CONSUMO PER IL RISCALDAMENTO INVERNALE E LA PRODUZIONE ACQUA
(kWh/anno) CALDA SANITARIA (kWhianno)
16,000,000
12.000.000
14,000,000
10.000.000 12.000.000
5.000.000 10.000.000
[«]
c
g & 8000000 "
g £.000.000 101 é 2
2 < 6000000 58
78%
4.000.000
4,000,000
2.000.000 2,000,000 3% 28Y, 42%
CONSUMOANNUOEDIFICIO  CONSUMO ANNUOEDIFICIO  CONSUMO ANNUO CLASSE A PO AN ERERNERRE. SR EFLONGE. SORMUATIIIL Wien
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Rendimenti energetici in regime invernale (riscaldamento e produzione a.c.s.)
‘ ‘ : Impianto centralizzato Impianto di
parametro| Impianto autonomo - B
condominiale teleriscaldamento
Nk 87.0% 92.0% 93.0%
us 74,7% 94.2% 99.6%
Ny 99.0% 97.0% 94.1%
N 64,3% 84,1% 87,2%

Rendimenti energetici i regime estivo (produzione di acqua calda sanitaria)
: Impianto centralizzato Impianto di
Parametro| Impianto autonomo - .
condominiale teleriscaldamento
Nk 87,0% 92,0% 93,0%
Ny 53,6% 83,4% 99.3%
Ny 100,0% 98.,0% 87,2%
N, 46,6% 75,2% 80,6%
Fonte: Studio Carlini
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FABBISOGNO ENERGETICO ANNUO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA [kWh/anno]

25.000.000
Fahbisogno energetico acqua calda estate
20.000.000 - . g d 4
O Fabbisogno energetico acqua calda inverno
g Fabhisogno energetico riscaldamento
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EDIFICIO LEGGE 10 CON EDIFICIO CLASSE A EDIFICIO CLASSE A EDIFICIO CLASSE A
CALDAIETTE PARAMETRATA CON PARAMETRATA CON FARAMETRATA CON
CALDAIETTE TELERISCALDANENTO TELERISCALDANENTO E INF.
SOLARE

Fonte: Studio Carlini
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Sustainable Energy Europe

2005-2008

A European campaign to raise awareness
and change the landscape of energy
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Legend:

© Weather station O W-LAN connection

@ Room temperature sensor @ Room temperature sensor
O Window open/closed sensor © Air flow sensor

@® Combi-Sensor (temp., hum., CO2) O Chanel temperature sensor

© Heat flow counter @ Level sensor cistern
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